Incontro informativo con gli installatori

16 marzo 2010

{Mmﬂ%
NSa=N



Programma della giornata

* Cos'é un Awiso d'lmpianto (Al)

* Apertura e chiusura Al

 Sanzioni AlL SA per la mancata apertura dell’Al
* Informazioni importantsi

* Chi ha la facolta di aprire un Al

* Domanda d'allacciamento apparecchi elettrici e fotovoltaici
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Cos’e un avviso d’impianto?

AVVISO D'INSTALLAZIONE Nr. 101 1 Fropeistario dellEnglanto
Implanto esistente nefadificio Nr. 0 9 8 Mome:
‘Coniabors Nr. Via/Casa:
Data entrata: Localith:
Finma:
] inware tatre (insse stacs.) & quesis indiizza s non &l pregneans | Ubicazione delllimpianto
[ Amministrazione [ Archiete ] atres
Nome: Noma:
Via/Casa: Via/Casa:
Locali:
Localita: Mapp. Mr.
Geneare intervento Stabile (=1 =] Impianti speciali
] Nuown impianto L) anitazione: - [ mistorante _ [0 Fotwwotiaics
] Modifica impianto Ll e ] Amerge = L] iomsietrico
] Modifica da periodico L umco S | . - . = o ——
Medifica conteggio [ Negazo _— O — _ O -
] Modifica introcumone L] ofcna [ mankestazione . [} -
[ prpiarto temporanes ] magazzing S [ cantiere O .
Clrcuiti Geh L] Qe DPS d'abbonato ata Gt
Owoa Ozoa 0= - Oiea — Osza — O — A
O1aa B Clasa O A Owos Daon 00— a _
Cisa o [m T e— | — ) — Clasa Cleoa —— ] A
Potenza installata Maaments D Dettaglio potenza installata (rsc, J boler £ prod. frecdo § diveesi)
[ Eeonernia domestiea KW P KW
[ servizi comuani [ — (sertagen sumants) it
[ Lovotrioe/Ascugatrice. KW —— —_— KW
[l imp. sallevamants [ — _ N KW
[l sauna o - Froduzione freddo K
[ riscaidamants KW 0 -
[ produrione fredde e 9 _ Bollitore i L ore KW
[ sotiare (' . ot L om W
[ miversi [ S ata L o K
Potenza totale KW o o Dibe rasi W
Potenza totale W o Intreduzione (raccorde alla rele)
pravista O DPS d'intreduzione esistente A
i Huava [ cave acrea
Fattore confemporaneita . - Oe paina DPS d'introduzione nuovo A
Fatiors polenza (cos @) 0.9 i b factiata Sezicne mm®
Intensith calcolata A [1] ] bo mosfesrs - ] cavo sait Data prevista allace.:
‘Caservazioni: -
Conteggio Apparecchl di misura richiestl Decisioni dell'Azienda Oggetio Nr. | l | | | | | | J |
1 muowo [mE 5480 A e ] a1 epprovata
L[] Esisterte Claen 10005 A ol [ AL incompletn
] s mcadMiciars: Clen 10430 A ™ {rinvia )

[] pa etminare

[ Ricstiore [ arciogie b

Sistema di proteziome: Om Ol Ca

Allegatl M) panimetria
[ bomanda riscaldamento

Richiests [ | Soprailuoge per allaccements

LY a Mr:

[ rarmularis sutsansdutess
] Comunicaz suppiemn.{a1)
[ Fermulanio parurtazions [ sehema

it

(mdiriees - lifbee & frma)
|

TIMBRO E
FIRMA

Localita:

Data: | L E—

[ cawe, sez.
[ patinag [ facciata [ cave aenao

Modo di allacciamento:

DPS d'introduzions: A Imp. Nr.:
Owrdline Nr.: OL Nr.;
Fosa contatori: Data: Resap.:
Oss.

Drata: Firmac

Allegati

[ Terminata [ Awisa en. reattrva |

mm

Se trattasi di
pOsa sauna,
riscaldamento o
produzione
freddo: ricordarsi
che necessita
sempre

I’ Autorizzazione
AlLl

Allegare
I'autorizzazione
originale
accettata dalle
AlL SA



,Amm Eleliriche ¢l distribuzione uwlla Svizzers fimana Q Q,( q? ?]

[ J (] — .
Autorizzazione ?::"'";:L::‘i“'f’m'"‘:::"”f’“f%whmmimlmmmum
indbizxo del clie: priqtaric de impmanie) Telelons Gae 2
per Nﬂ'g\c.i. AM\::’::).EQV - BRAGT @ INEES F:x 3 /b SO
° " | Veroszione satimaiseno, n. o parcens PR e
riscaldamento o e A AR B L
H cconi Responaatite Tolelona YN QB0 bl 27
Thermonova SA Tt 7
produzione Ve Corors oo — o msoseas]
Rivera \ e e |
freddo Nome @ indirizzo del Mesporaabis del caicol) dela palenza lemicy | Isante dia ¢ frnas ‘ T
| 2522 2o\ ‘H;—_—:.-:!“\ ——

2, Edificio
0 Nuove costruzione J(Risanamento ) Ediieio industiae 0 Ediiclo artigansle O Edifcio ngicolo

0 Casa unifarmilare 34 Case plurifamiiare con ,.... 2. apporBment O oeesoor
Lo proprista tormiche del'edificio devona essere conforml alle norma & al requisiti tegai 'l vigore.
Q Ve aMogatn ... ... FABBISOGNO TERMICO dei locali da fiscaidare: Q.oiinnn o (KW
3. Proparazione dell'acqua cakda (acque cakia sanitaria)
Sistema: Deletirco” P pompa di calore O colletiord solani T combingtn 60N ... .o
O ad accumulazione O dirtle  NUMAG: ...... capactilpolonza: ... ... LY i TRW) s (LY v WY
Categodia di potenzaflempo di riscaldomento. ... /v Ml oo f o {h)
(\ 4, Riscaldamento elettrico a rosistenza
LA IPCIMIEE 1uptemur oy oty s gt N i e R s L 0 iy
e Gonere: Quairetto  Daccumulezione Daccum. centr, Da pavimento Ol ssune O con regolszione aulomatica

Potenzaltempo di stiivazione: direlio ...., KW () O aceum. notte .......... (kW) ....... [H]
ACAITONAN ..o [AWGY . ] 0 accum. giomo.......... kKWWY ....... [h]

3. Pompa di calore/ Macchina frigorifera

Morealtipo: STHEREM, PATEOM. W LEE yliizzazione per: I acava catda X riscaidamento 0 ratreddamento

Hmonoval Obwalente  Xres'sienza sintirica snatzionsie....... 2 .. (kW] Dinparalivio O in shernativa
Dat elattrici de)(() compregsore(l):
dafl standard (ad 85, A2 W35): ... A2 WES tensione: e xAXO . N
potenzs assorbits Py w2 B W) COS g B Pl 10 KW
corrents nominale: EO - - SRR N nuUMero di compressori: -

2 - ]
s periodo non bloceato: ~{N
O diretio ﬂa rasistanzo D alettronico progressive . ... voocunimnsains
Corrente o ayviamanto max ; ... ....‘QSS ..... A) Numero di avviamenti all'ora: ...

AWIAMEeno Marsalo dopo un'intermuzone ¢ CoOmente: ... ... {rmen)
Convertiore di frequenza O no O si, potenze regolata: ......... ... [kW]
G. Decislone dell'AZionda Elettrica jisemves ke decision! dule compatsnil Aviodla Migvardant misure gl risparmic orergeico)

Mwmnoaacmta [ Oomanda respinte Qsservazionic.. ...... s Al T
0O Auscclsmento autorizzoto alle seguent condlzoni: et N " A
corrents di awviamento Max.. ..., [A) iende Industriali

periadi non DIOCEN: ..., ..., RS T Data: i ugama (AIL) SA

Partecipazione al costi dolla mo' = —‘ CHF : =i€i‘iiii
26240, AU
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Avviso d’Installazione Terminata

AVVISO D'INSTALLAZIONE TERMINATA

Proprietario dell'impianto

Awviso dinstallazione MNr. 1 Mome: 0
Impianto esistente neledificio Nr, 1 1 0 9 8 VialCasa: o
Contators Nr. 0 Localita: (1] 4]
] Amministrazione [ ] Architetoa [ Altro Ubicazione dell'impianto
Mome: o Nome: Li]
ViafCasa: o0 VialCasa: [4]
0 Localita: 0 it}
Localita: o 0 Mapp. Nr.: O
Genere d'intervento Allacciamento Tipo d'implanto
icide [ eseguitn e raccordato alla rete
Modifica impianto
I:l Modifica da periodico non ancora reccordato alla rete D defnithg
| Modsfica conteggio [[] domanda drallacciamento spedita i [ temporanes
[ Mod#fica introduzione [] impianto alimentato provvisoriaments
[ 1mpianto temporaneo
Programma di controllo impianto terminato, secondo PAE punto 2.23
e B N [ controiia totale
Pos. Data controlle |Parte dimpianto appartamento Mr. nome cliente ]l o parziale
Richlasta contatori: s [] 3en 580 A Qata Incaricato posa contatori
Clne [ sennoysa ata Monie:
Ricettore di telecomando: | [ pesorzon o
Possibilmente entro:
Posare sigilli Azienda: Cls ;
Clne Data: Visto:
Dati tecnici definitivi (necessari per la definizione della tariffa & la scelta del rcevitors di telecomando da installare)
Riscaldamento: Pompa di calore [ ariajacqua [] acquajacqua ] gectermica KW
Caldaia [ scosmulazione [ diretta Colio [Cliegra  [Dgas KW
Elemento [ pevimento [ convettore [ eddizionale kW
Stufa [ socumulazione: [ sauina kW
Clima: Elemento :‘ fisso D rodbile (] kW
Impianto sollevamento: | :| BSCENSONS |:| montacariahi |:| KW
Risc.acqua sanit.:  Bollifore | Qi L Jaore [leore [J8ore [Jsop kW
Qté L [Oaore Cleore [Jaore [Tlsop ww
Elemento [ direttn (] KW
L che I In oggetts & & sonc stxte ite bo ward P nalle date itats
Linstallatore autorizzato Ispettorato Nr.: [v] Dati dell’Azienda
(Indirizzd = TRTIRT SIS .
Impianto Nr.:
Mome: a
OL Nr.:
va: | TIMBRO E FIRMA 0| ™
: Ordine Nr.:
Localith: ] 0
Deata; Firma: Data: Firma:

Le AIL
processano le
richieste di posa
contatori entro 3
giorni dal
ricevimento della
richiesta di posa,
corredata da RaSi
e contratto di
fornitura.



Impianti fotovoltaici

* Domanda di raccordo alle AlL SA

* Approvazione dellESTI per impianti
> 3kVA (monofase) o = 10kVA (polifase)




Condizioni generali per allacciamenti

Domanda di allacciamento

PAE 2.1.1 per tutte le pompe di calore e tutti gli impianti
con potenza elettrica superiore a 3kW

Aziende Elettriche di distribuzione della Svizzera ltaliana

Domanda di allacciamento apparecchi elettrici per la produzione di calore /raffreddamento/acqua sanitaria

1. Dati generali (allegare estratto planimetrico)

Nome e indirizzo del cliente (proprietario dell'impianto) Telefono
Fax
Ubicazione dell'impianto, n. di parcella Autorizzazione cantonale

ricevuta [ si

Istante Responsabile Telefono

Fax

Data messa in servizio

E-mail

Nome e indirizzo del responsabile del calcolo della potenza termica Istante, data e firma

ﬁ 2. Edificio
i O Nuova costruzione O Risanamento O Edificio industriale O Edificio artigianale O Edificio agricolo
W O Casa unifamiliare O Casa plurifamiliare con ........... appartamenti T ...,
1 a nranriata tarmirha Adall’adificin doawvnnn accara cranfarmi alla nAarma a ai ranniciti lanali in vifnAra
-
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al Domanda di raccordo per impianti fotovoltaici

Aziende Elettriche di distribuzione della Svizzera Italiana Secondo PAE Sezione 1 cap. 12

Domanda di raccordo per impianti produttori di energia (IPE) con esercizio in parallelo alla rete di distribuzione.

1. Generalita (zpisgazioni vedi allsgato)
Mome & indirizzo del Cliente (Propristario, rezponzabile dellinztallazions)
Fax.
R - Murnsro di
{ e
, Comuns: Jia mappa; — |T=l
/ Y Genere dell'immuolile:
\ V)
R
[ unifamiiare [ plurifamilizre [ artigianale [ industrizle [ Fax.
Mome e indirizzo dellinztallators: Rezponzabile tecnico:
Mez=a in 2ervizio prevista:
Fax.
2. Tipo d'installazione [ Energia primaria
[ installazione nuova [ produzione di sola eletiricita [ idraulica [ solare [ diesel
[ rinnovo installazions esistente [ installazione forza - calore [ gas naturale [ biogas [ rifiuti
I_ [

Q 9 T Mtrarattarieticha A'acarciria | Dradoriana A"anaraia
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IPE Fotovoltaico

]Az'-emda Elgttriche di distribuzione dalla Svizzera ltaliana Secondo PAE Sezione 1 cap, 12

Domanda di raccordo per impianti produtteri di energia (IPE) con esercizio in parallelo alla rete di distribuzione.

1. Generalita

Mame & indirz2a del Chente (Proprietano, responsabile dell'instaBazions)

|spiegazioni ved slegalo)

100[4

Maria Comazzi - Fornallaz, riltistrasse 58 - 8032 Zurigo

Fax
o 2w, Vi Numero di
omuna:_E992 Vernate ia mapea 21 bt ged 25249 o8
Genere dell'immabile:
urifarniliare [ ] plusifarmiiare (] artigisrale [ industriale O Fay.

Responsabie tecnico:

VW ALl Tel  OTBGTO18 04

Mame e indinzze dellinstakalone.

ecosinergia sagl
raccals 4 6944  |Messs in sanvizio pravista;
Cureglia 1 febbraio 2010 Fax.

—. Tipo d'installazione / Energia primaria
(] instasazione nuova [#] produzione di sala elettricita

[ rinnove installazione esstente [ instalizziane farza - calore [ gas naturale
O O
A
\

[ idrautica solare [ diese!
[ vicgas [ rifeut

3. Caratteristiche d'esercizio / Produzione d'energia
[Z] installazione con raccorda permanente alla rete

[ grumpo elettrogena con esercizio in paralieio non peemanente

R ¥ N

D installazione forza-calore
Enegiageslia: [ calore [ eleftricits

E erogazione alla rete
': erpgazione misurata

F max eropala ella rete Previslone di Immiasione di energia nella rete:

P max in caga i guasts selllPE o (54 Semesire invemale [ mar ) T AT
Ore dii prévisle per anno hia Semesire estivo {apr - seit ) 1262 wwh
4. Caratteristiche iche / valori no li

Potenza totala installata: Elgfiica 25 kW Termica [

8. Collaudi e autorizzazioni

Gollauds secondo QIBT

Collayde gl concelig  pr

Aulorizzazione alesercizio

| Aggiornamenle statistiche

ESimodule r. 7 IPE 2006

ondulatore [ generatire sincrann [ generatore asinerono unitd = =

Superficie del pennello 085 o MarcaTipo Salibre 512 Pn 100 K

Tansione el am. B0 Potanza apparente 2.5 gy eng @ _
| -enzadi LAY Comg. en. realiiva Freg. diblocce  Hz

5. Allegati

[ concetto di protezione O

[T copia del peogatt approvat dalrEST] O

6. Firma dell'installatore 1l
Luage: Cof "‘-E\G-’-ML Daia: 23 - 12 Finma: A'tienaaj\:}n(hn- Sk

_ di Lug-.—«w]ane
7. Decisione dell'Azienda Elettrica w'
autorizzato D autarizzato con riserva Dala Firma
Orsservazion ;'; 2! 2 19



L
all Allacciamenti provvisori di cantiere

Tariffario

Trasporto, montaggio e
Potenza smontaggio di un noleggio mensile
quadro di derivazione

2 QO

fino a 44 kKVA, 63 A forfait CHF 250.- CHF 50.-
fino a 87 kVA, 125 A forfait CHF 250.- CHF 60.-
oltre 87 kVA, 125 A forfait CHF 250 .- costi secondo

preventivo specifico

oltre ai contributi di allacciamento viene fatturato il consumo secondo le
condizioni generali per la fornitura di energia elettrica
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Condizioni generali per allacciamenti

Tariffario

> O O .

d'intrggfzione potenza costo per [A] g?;:}rt':rl“ztg C;?os;‘;t%eelalcr?’l\f.o costo degli accessori  costo degli accessori
senza valvola introduzione con valvola introduzione
(*3) (*4)

Ampeéeres [A] kWA CHF/A CHF CHF CHF CHF
10 (*1) 2.3 40 400 25
10 (*2) 2.3 40 400 35 400
16 (*2) 3.7 40 640 35 400
20 13.9 120 2'400 35 700 1000
25 17.3 120 3'000 35 700 1000
32 22.2 120 3'840 35 700 1000
40 27.7 120 4'800 35 700 1000
50 34.6 120 6'000 35 700 1000
63 43.6 120 7'560 35 700 1000
80 55.4 120 9'600 60 750 1200
100 69.3 120 12'000 60 750 1200
125 86.6 120 15'000 60 750 1200
160 110.8 120 19'200 70 950 1800
200 138.6 120 24'000 70 950 1800
224 155.2 120 26'880 70 950 1800
250 173.2 120 30'000 70 950 1800

*1 Si tratta di piccoli allacciamenti monofasi con alimentazione da quadro BT mediante cavo monofase
*2 Si tratta di piccoli allacciamenti monofasi con derivazione dalla rete principale mediante cavo trifase
*3 Cavo pagato a partire dalla derivazione dalla rete esistente

*3 Sottostruttura sul terreno privato a carico del cliente
*4 Secondo disposizioni tecniche dell’Azienda (interruttore magnetotermico fornito dal titolare dell’'allacciamento)




Nuovo Contratto di Fornitura

CP 5931 - €901 Lugana

Centro oparativo
v 31 Mokr 2
6313 Muzzanae

telefono 447 (056 B
™ 41 (0}38 &

web v aiLch
emal  riodalch
o VA 453 565

1. Dati personali

Nuovo contratto di fornitura

i I
Aziende Induseriali di Lugano (AIL) SA al

W™ acqua
NAAA, elettricita

o080 ® gas

Aziende Industriali di Lugano SA
Casella Postale 5131
CH-6901 Lugano

Al 111098

01.01.200%9
| Data inizio conteattn *
Piazzale Pande Pelli

Indirizzo luogo di consumo *

6900  Lugano

caP® Luogs *

Siate gia rtati nostri clienti O Mo @ i, in questo caco indicare il numero di cliente 1_032851
©‘mr Os|gmn Coea Care -
Wagenbauer Roberto
Cognoma o ragiona sociale ¢ Nome N
Bocumento® (con fotocopia allegaca):
o . C O
“~ Carta 'identita: P rro;
HNumero
Piazzale Paride Pell 6 6900 Lugano
[T —— Mumerocivico  CAP®  Lusge®
0588667873 0765224499
Nume. m’di Vlzlelunu 4 Nu l\"\a“lo_"(-el\ulare
05BB6A7855 rwagenbauver@ail.ch
Nurmero di fax ln;-rlxw e-mall
Lugano 11.08.1965
Luoge di nascitz - - - Datdimacitat

2. Oggetto del nuovo contratte (luogo d'allacciamento)

e, Richiesta d'allacciamento per || Acqua %) Elatericies | Gas

&

Numnera civico

Nuova Costruzione Awvise d'Installazione numero 666817

Noma Inquiling precedente *

Appartamento primo piano destra

Descriziona oggetto * {05, sppartamonto 1, magazain, tabds, cec )

Pagina 1di 2

Lusgo e

wviare & carrigpondessa M Adrizze oel Ogo di COMeMe (v. puste 1) *

(A heviare e corrtponuensa o sequests recapito:

Numero dvica

Cogneme o ragiose ssciale Nome

Prowo R
hdrtrro

car Lusgo

Cusella Foseale Naxors — =

Marmero o teletarn Numero di callelare

Numers o fax Inditzzn email

li pagamento

vl della facturs con paltces di vwersaments (PVR 16k recapito CH) *
L) Addetitn firetto sl comte corments portae ($OC)

Codicn coste corrente pastale (CO¥)

</ adetite

ra1he sul ot corrente barcario (LSV) - {(Riempire formudarts concemicas L3Y)

[ Voghiate levianme wn formulando per I'sddebito dinetns sl (om0 carreste hencar (LSY)

A2 presente scheda

dotarn

Frem

Pagra2 a2



®
all Documentazione technica

Tutte le informazioni e la documentazione sono reperibili
al sito:

http//www.alil.ch/elettricita/nuovi-allacciamenti.html
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http://www.ail.ch/elettricita/nuovi-allacciamenti.html
http://www.ail.ch/elettricita/nuovi-allacciamenti.html
http://www.ail.ch/elettricita/nuovi-allacciamenti.html
http://www.ail.ch/elettricita/nuovi-allacciamenti.html

www.all.ch

@ ¢ Call CenterTel.058 866 75 70

RaSi e Awvisi d’installazione

Responsabile
Marco Casari Tel. 058 866 /78 /5

Ufficio RaSi

Luca Cozzati
Katya Canonica
Tel. 058 866 78 35 — ufficiorasi@ail.ch — Fax. 058 866 78 55

Ufficio Avvisi d’installazione
Giovanni La Russa Tel. 058 866 7856 - Fax. 058 866 78 55
Roberto Wagenbauer Tel. 058 866 /7873 - Fax. 058 866 /8 55

P Contatori
@ Responsabile

Francesco Cianci Tel. 058 866 78 66
\‘
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